CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Vivienda ejemplo

Direccion Calle ejemplo Salamanca (Salamanca)

Municipio Salamanca Codigo Postal 37001
Provincia Salamanca Comunidad Auténoma Castilla y Ledn
Zona climatica D2 Afo construccion 1985
MNormativa vigente (construccién [ rehabilitacién) | NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es ejemplo

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

» Vivienda o Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
® Blogue o Local

o Blogque completo
# Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos certificacionenergeticasalamanca NIF ooooooooT
Razdn social CIF

Domicilio Calle de Jesus n2 12 22

Municipio Salamanca Codigo Postal 37007
Provincia Salamanca Comunidad Auténoma Castilla y Ledn
e-mail info@certificacionenergeticasalamanca.com

Titulacion habilitante segin normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y version: CEXv1.0

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

[kgCO2/m? afio]

22.09 D

El técnico certificador abalju firmante certifica ?uq ha realizado la calificacidn energetica del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sUS anexos:

Fecha: 1/10/2012

Firma del técnico certificador

Anexo l. Descripcicn de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 70
Imagen del edificio Plano de situacidon
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo 5"%':.:;'}“& Tr?.:léﬂ?ﬁua Modo de obtencién
Cubierta Cubierta 70 0.61 Estimado
fachada 1 Fachada 25.5 0.59 Estimado
fachada 2 Fachada 30.6 0.59 Estimado
Medianeria Fachada 12.75 0.00 Por defecto
suelo Particion Interior 70 0.05 Conocido
Partician vertical Particion Interior 35.0 0.77 Estimado
Huecos y lucernarios
. . . Maodo de Modo de
Nombre Tipo Superficie | Transmitancia | Factor obtencidn. obtencién.
m’] msm" IEI solar Transmitancia Factor solar
ventanas exteriores Hueco 5.6 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco Hueco 1.5 3.30 075 Estimado Estumado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kW] %] Energia obtencion
Calefaccion y ACS Caldera Condensacion 240 97.80 Gas Matural Estmado
Fecha 5/11/2012
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Generadores de refrigeracion

. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo flew] [%] Ertergls obtention
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
e Tipa [kw] [%] Energia obtencion ‘
Calefaccion y ACS Caldera Condensacion 24.0 97.80 Gas Natural Estimado |
Fecha 5112012
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_ ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

[Inna climética | D2 [ Uso l Vivienda Individual

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
(o1 A CALEFACCION ACS
31121 By [ D [ E
3.1-202 C Emisiones calefaccion Emisiones ACS
[kgC0:/m? afic] [kgCO./m? afio]
22.09D
ey = 17.12 3.56
EN REFRIGERACION ILUMINACION
£-07 G [_D [ -
Emisiones globales [kgC0:/m? afiof Em?&%%%&fﬁ@%%rgfmn Emﬁfggg‘i }mg?é%g?un
22.09 1.42 -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a |la atmaésfera como consecuencia
del consumo energético del mismao,

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energla necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
=22 A
12.42-28.78 m
- . T i = 3.71cC

_ 82.06 D

ST I >

EE—
Demanda global de calefoccion [kWh/m? ano] Demanda global de refrigeracion [kWh/m? anio]

82.06 37

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por energia primaria se entlende la energla consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ < 35182 CALEFACCION ACS
[ D [ E
Y ! Energm fn'man'a EnerEi'a ;,””m””” ACS
i08.07 D calefaccidn [kWh/m? afio] [EWh/m? afio]
PR - 84.74 17.63
REFRIGERACION ILUMINACION
B2 Gd [ D | =
Consumo global de energia primaria [kWh/m? afio] ref,,-ggfg;%‘ﬁ ﬁ:{ﬂgf;{fx afio] | ilum :'EE-EF :,ﬂ E{;ng:g afio]
108.07 5.69 -
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ANEXO llI
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

78.4-91.7

EMISIONES DE DID IEIG_DE CARBONO
[kgCO:/m?* aiio]
[ <51 Ag
14.24 C

F

(2517 Gg
Emisiones globales [kgCO;/m? afio]

14.24
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kwh/m? afio] [kWh/m? afio]
< 124Ag <15 Ag
=
45.13 C 3.32C
21513 ____Gg
Demandao global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
TS arel B oy
45,13 3.32
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccion | Refrigeracion ACS | lluminacién | Total
Demanda [kWh/m? afio] 4513 |[c| 332 |cC
Diferencia con situacion inicial 36.9 (45.0%) 0.4 (10.6%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 4661 |C 509 |[D| 1763 |E - | - 6933 |C
Diferencia con situacion inicial | 38.1 (45.0%) 0.6 {10.6%) 0.0 {0.0%) - %) 38.7 (35.8%)
Emisiones de CO; [kgCO,/m? afio] 9.41 | B 1.27 | D 3.56 [ E - | - 14.24 | C
Diferencia con situacion inicial 7.7 [45.0%) 0.1 {10.6%) 0.0 {0.0%) - {-34) 7.9 [35.5%)
DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA
Mejoras para una mejor eficiencia energética del inmueble _
Adicion de aislamiento térmico en fachada y cubierta por el exterior
Sustitucion de vidrios por otros mas aislantes
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energetica del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

Se han inspeccionado y comprabado las siguientes cuestiones y elementos del edificio de referencia, durante el proceso
de toma de datos y de |a certificacion de la eficiencia energetica. Comprobacion de la documentacion aportada por la
propiedad. Inspeccion de la envolvente termica de la construccion. Fachadas, medianerias, suelos, cubiertas, huecos,
I:a iciones asi como I:un;ntes termicos en losi diferentes elementos. Inspeccion de las diferentes instalaciones termicas de
a construccion. Instalaciones de calefaccion, acs, refrigeracion...etc
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